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INTRODUCAO

Considera-se como industria, toda a
atividade que transforma matéria prima
em outros produtos. Podendo se
classificada como: industria de base,
industria de transformacao e industria de
bens de consumo. E quanto ao porte a
industria é classificada em pequena,
média e grande. O foco desse “ Paper ”,
sdo as industrias médio e grande porte.
Uma empresa de médio porte, possui
mais de 150 funcionarios e a de grande
porte acima de 500 funcionarios.
Independentemente do que produzem,
necessitam de uma producao de energia
para o seu consumo acima de 75 KW.

Isso pode se dar através de uma cabine
primaria, uma subestacdo ou uma planta
de geracdo. Em qualguer uma dessas
situa¢Oes, a carga instalada sera superior
a 75 KW, o que a obriga a cumprir uma
exigéncia da lei federal.

A NR-10 OBRIGA A TER UM PIE,
MAS O QUE E ISSO?

A NR-10 ou normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, sao leis criadas
pelos orgaos federais, de forma a
regulamentar as exigéncias e obrigacdes
gque uma sociedade deve atender; essa
norma no item 10.2.4 determina que:
Estabelecimentos com carga instalada
superior a 75 KW, devem constituir e
manter um PIE - Prontuario das
Instalacdes Elétricas. Que é um conjunto
de documentos que abrange a
documentac¢ao dos: funcionarios, de EHS,
equipamentos, Combate a incéndio e
pertinentes aos equipamentos eletricos
como: memoriais, projetos, laudos,
relatérios, cronogramas de manutencao,
etc...
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OBJETIVO

Apresentar de forma clara e
transparente, mas com

embasamento técnico, todas as
adequacbes e exigéncias que as
indastrias de médio e grande

porte devem atender, através de
um PIE - Prontudrio das
Instalacdes Elétricas, para que
sejam consideradas adequadas e
em conformidade com as leis e
normas vigentes.

A NORMA E LEI OU E UM
DOCUMENTO TECNICO APENAS?

As resolucdes normativas (RN) e normas
regulamentadoras (NR) que sdo criadas
por Orgaos ministeriais ou
governamentais € Lei, e deve ser
cumprida; porque sao originadas por uma
autoridade governamental. Ja as normas
ABNT, sao  constituidas e  sao
desenvolvidas pela sociedade para seu

proprio  uso, sao aprovadas e
homologadas por um  organismo
reconhecido e refletem o consenso

técnico de um Pais.

A norma tem forca de lei, quando é citada
ou apontada como parametros para
amparar assuntos diversos por uma lei de
orgao governamental ou em acdo judicial.
Normas Regulamentadoras (NR) -
Ministério do Trabalho - Governamental
Normas Brasileiras (NBR) - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - Privado.
Resolu¢cdes Normativas (RN) - ANEEL e
ONS - Governamental.
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A QUE EXIGENCIAS UMA

INDUSTRIA DEVE ATENDER?

5.1 Laudo de SPDA e Aterramento -
Ministério do Trabalho

A NR-10 no item 10.2.4 alinea B) e NBR
5419/2015 parte 3 item no item 7.3.1
estabelece a obrigatoriedade de uma
inspecdo a cada 12 meses no SPDA -
Sistema de protecdo de Descargas
Atmosféricas da instalacdo, com a
emissdo de um Laudo do SPDA especifico,
mais 0s seguintes documentos: projetos,
memoriais descritivo, memorial de calculo
com exigibilidade e mapa de risco,
assinado por engenheiro habilitado.

5.2 AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros. - Governo do Estado

E o documento emitido pelo corpo de
Bombeiros de cada estado, atestando se a
instalacao possui um sistema de protecao
contra incéndios, de acordo com a NR-23,
NBR 13231/2005 e Instru¢do Técnica do
Corpo de Bombeiros.

5.3 PIE - Prontuario das Instalacdes
Elétricas. - Ministério do Trabalho

A NR-10 no item 10.2.4, estabelece a
obrigatoriedade de que estabelecimentos
com carga instalada superior a 75 KW, tem
que constituir e manter um PIE de acordo
com os subitens A) a G) e item 10.2.5
abrangendo as documentagbes
pertinentes.

AS EXIGENCIAS DA COMPANHIA
DE SEGURO
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As companhias de seguro tém na sua
razao de existéncia, a protecdo de pessoas
e de bens em geral. Para a realizacao de
um seguro de uma subestacdo, sao
solicitados 0s documentos que
comprovem, que a subestacdo possui um
programa de manutencdo e atende as
exigéncias técnicas e normativas.

E quando da ocorréncia de um sinistro, no
trabalho de identificacdo das causas, a
primeira solicitacdo que é o perito faz é:
solicitar a documentacdo que comprove
que a subestacdo esta em conformidade
com as exigéncias técnicas, normativas e
das leis em vigo pertinentes, para que
possa haver ressarcimento dos danos.
Caso nao haja essa documentacao, € bem
provavel que o sinistro ndo seja coberto,
tendo em vista a falta de manutencao que
sao obrigatorias.

A funcao do perito da seguradora é
justamente a de; checar se o cliente possui
os documentos obrigatérios exigidos
pelos 6rgaos: governamentais e normas
regulamentadoras, e que esteja em dia
com o seu plano de manutencao.

QUAIS OS DOCUMENTOS QUE
DEVEM CONTER NO PIE

Consta na NR-10 do item A) ao G), que o
PIE visa criar um book com os documentos
pertinentes e obrigatorios aos:
equipamentos, ao sistema de
aterramento, SPDA e ao sistema elétrico
e EHS contendo:

- Memorial de calculo, memorial
descritivo, diagrama unifilar, diagrama
trifilar, projeto elétrico, projeto do SPDA e
aterramento, plano e cronograma de
manutencdo, ensaios nos EPIs e
ferramentas, documentacao do pessoal,
documentac¢do de EHS, documentacao de
combate a incéndio, documentacao do
plano de emergéncia e documentacao de
sinalizacao e seguranca.
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QUAL O PLANO DE MANUTENCAO
DE UMA SUBESTACAO

O parametro é o mesmo, saber o que

determina em primeiro lugar, as
autarquias do governo, o0s 0Orgaos
reguladores e as normas

regulamentadoras.

Seguindo esse procedimento, a ANEEL
através da sua resolu¢ao normativa REN
669 / 2015, no anexo e item 1 e 2,
estabelece a periodicidade de
manutencdo para equipamentos, pelos
planos de manutencdo preventivo e
preditivo.

Estabelecendo que, ensaios de oleo
isolante e termografia dos equipamentos,
devem ser realizados a cada 06 meses. Ja
os demais equipamentos seguem as
obrigacdes estabelecidas do item 2 ao 9
dessa resolu¢cdo normativa.

UMA SUBESTACAO E OBRIGADA A
TER UM PIE?

A NR-10 que € uma lei do governo federal
do Ministério do Trabalho, estabelece no
item 10.2.4 que; estabelecimentos com
carga instalada superior a 75kW, devem
constituir e manter um PIE - Prontuario
das Instalacdes Elétricas. O PIE vai conter
as documentacdes que sao descritas da
alinea A @ G e do item 10.2.5 a 10.2.7 da
NR-10. E qualquer subestacdo que possua
uma carga instalada superior a carga
estabelecida de 75 KW, tem que possuir
um PIE - Prontuario das Instalacdes
Elétricas.

AKZO NOBEL UMA EMPRESA
COM PIE

PRONTUARIO DAS INSTALACOES ELETRICAS

A FAW7 engenharia, implementou para a
empresa Akzo Nobel um PIE - Prontuario
das Instala¢des Elétricas para a industria,
atendendo de forma total e integral as
exigéncias da NR-10 no item 10.2.4 para
empresas com carga instalada superior a
75 KW.

CONCLUSAO DO ASSUNTO

O que procuramos apresentar através
desse  documento, é trazer a
conhecimento o que o0s 0rgaos
reguladores e normas vigentes, exigem
que os estabelecimentos cumpram para
que possam proteger pessoas e
equipamentos.

Pois a companhia de seguro quando se
depara com um sinistro, ele ira cobrar de
forma integral e técnica, os documentos
que comprovem que as instalacdes estao
com o plano de manutencao em dia e que
atendem as exigéncias técnicas e
normativas.

Departamento de
Engenharia da FAW7

Eng. Wagner Franklin
Diretor de Engenharia.
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