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INTRODUCAO

As transmissoras de energias, sdao as
detentoras das concessdes das linhas de
transmissao, que por sua vez estdo
sujeitas as exigéncias e determinacdes
dos orgdos de regula¢des do governo. A
ANEEL através de sua resolu¢dao normativa
669/2015, estabelece os parametros
minimo de manutencdo que devem ser
atendidos e praticados pelas
empresasque detém a linha de
transmissao.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

Apresentar de forma clara e
transparente, mas com
embasamento técnico, todas as

adequacdes e exigéncias que as
subestacdes devem atender para

que sejam consideradas
adequadas e em conformidade
com as leis e normas vigentes.

QUAL A EXIGENCIA DO PLANO
MINIMO DE MANUTENCAO DA
ANEEL

A REN 669/2015 no seu artigo 2,
estabelece que no plano de manutencao
deve conter a periodicidade que para essa
resolucdo é a cada 12 meses e as
atividades de manutencdo baseadas nas
normas técnicas e nas informacdes dos
fabricantes dos equipamentos, as
informac¢des e o plano de manutencdo
devem ser disponibilizados para a ONS -
Operador Nacional do Sistema.

Ja no anexo | item 8, a REN estabelece e
determina que deve ser realizado uma
inspecdo de rotina a cada 12 meses
verificando: O estado geral da linha, a
situacao dos cabos de estai, a integridade
dos condutores, para-raios e cadeia de
isoladores, a situacdo das estruturas e dos
acessorios a ela conectados.

A LINHA DE TRANSMISSAO E
OBRIGADA A TER UM PIE?

A NR-10 no item 10.2.4 do Ministério do
Trabalho, determina que:
estabelecimentos com carga instalada
superior a 75 KW devem constituir e
manter um PIE - Prontuario das
Instalacdes Elétricas, que devem conter as
documentagdes pertinentes a: Pessoal da

manutencao, Saude ocupacional,
manutencdo dos equipamentos, Meio
ambiente, parte elétrica, etc...
DOCUMENTOS OBRIGATOROS
EXIGIDOS PELA ANEEL REN
669/2015

Veja na integra o que diz a REN 669/2015
Artigo 6: A transmissora devera manter o
histérico dos laudos técnicos e das
grandezas fisicas monitoradas e o registro

dos resultados de comissionamento,
inspecodes, ensaios, medicOes e
manutenc¢des executadas em

equipamentos e linha de transmissao
durante o periodo de concessdo.

QUAIS AS EXIGENCIAS QUANTO
AOS DOCUMENTOS QUE UMA
LINHA DE TRANSMISSAO DEVE
ATENDER?
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I. Plano Minimo de Manutencao da
REN 669/2015 - ANEEL

Conforme descrito nesses documentos é
obrigatério manter de forma
documentada e organizada, todos os
ensaios, testes e programa de
manutencdo realizado no periodo de 12
meses. Ou seja, essa manutenc¢do € anual.

Il. Laudo de SPDA e Aterramento -
Ministério do Trabalho

A NR-10 no item 10.2.4 alinea B) e NBR
5419/2015 parte 3 item no item 7.3.1
estabelece a obrigatoriedade de uma
inspecdo a cada 12 meses no SPDA -
Sistema de protecdo de Descargas
Atmosféricas da instalacdo, com a
emissao de um Laudo do SPDA especifico,
mais os seguintes documentos: projetos,
memoriais descritivo, memorial de calculo
com exigibilidade e mapa de risco,
assinado por engenheiro habilitado.

Foto: Medicdo de resisténcia de
aterramento a 25 KHZ

lll. PIE - Prontuario das Instalagoes
Elétricas. - Ministério do Trabalho

A NR-10 no item 10.2.4, estabelece a
obrigatoriedade de que estabelecimentos
com carga instalada superior a 75 KW, tem
que constituir e manter um PIE de acordo
com os subitens A) a G) e item 10.2.5
abrangendo as documentagdes
pertinentes.

QUAIS OS DOCUMENTOS QUE
DEVEM CONTER NO PIE?

Consta na NR-10 do item A) ao G), que o
PIE visa criar um book com os documentos
pertinentes e obrigatdrios aos:
equipamentos, ao sistema de
aterramento, SPDA e ao sistema elétrico
e EHS contendo:

Memorial de calculo, memorial descritivo,
diagrama unifilar, diagrama trifilar,
projeto elétrico, projeto do SPDA e
aterramento, plano e cronograma de
manutencdo, ensaios nos EPIs e
ferramentas, documentacao do pessoal,
documentac¢do de EHS, documentacao de
combate a incéndio, documentacao do
plano de emergéncia e documentacao de
sinaliza¢do e seguranca.

AS EXIGENCIAS DA COMPANHIA
DE SEGURO

As companhias de seguro tém na sua
razao de existéncia, a protecao de pessoas
e de bens em geral. Para a realizacdo de
um seguro de uma subestacdo, sdo
solicitados 0S documentos que
comprovem, que a subesta¢do possui um
programa de manutencdo e atende as
exigéncias técnicas e normativas.
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E quando da ocorréncia de um sinistro, no
trabalho de identificacdao das causas, a
primeira solicitacdo que é o perito faz é:
solicitar a documentacao que comprove
qgue a subestacdo esta em conformidade
com as exigéncias técnicas, normativas e
das leis em vigo pertinentes, para que
possa haver ressarcimento dos danos.

Caso nao haja essa documentacao, é bem
provavel que o sinistro nao seja coberto,
tendo em vista a falta de manutencdo que
sao obrigatorias.

A funcdo do perito da seguradora é
justamente a de; checar se o cliente possui
os documentos obrigatérios exigidos
pelos 6rgaos: governamentais e normas
regulamentadoras, e que esteja em dia
com o seu plano de manutencdo.

Foto: Inspecdo da torre
da Linha de transmiss&o

CONCLUSAO DO ASSUNTO

O que procuramos apresentar através
desse  documento, é trazer a
conhecimento o que os 0rgaos

reguladores e normas vigentes, exigem Departamento de
que os estabelecimentos cumpram para Engenharia da FAW7
que possam proteger pessoas e

equipamentos. Eng. Wagner Franklin

Diretor de Engenharia.

Pois a companhia de seguro quando se
depara com um sinistro, ele ira cobrar de
forma integral e técnica, os documentos
que comprovem que a linha de
transmissdo esta com o plano de
manutencdo em dia e que atendem as
exigéncias técnicas e normativas.
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